
ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак

Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр

110 кВ ΔРхх 0,014 9,6 1,06 9,5 1,05 9 1,18 9,1 1,2 9,2 1,02 10 0,95 10,5 1,01

№ 1 ΔQхх 0,09

10 10 кВ 84,00 0,84 82,00 0,82 81,00 0,81 83,0 0,83 82,0 0,82 101 1,01 102 1,02

МВА РПН

110 кВ ΔРхх 0,014 14,8 1,62 14,7 1,6 14,5 1,59 14,2 1,56 14 1,55 14,1 1,55 14,2 1,56

№ 2 ΔQхх 0,09

10 10 кВ 136,0 1,36 134,0 1,34 134,0 1,34 133 1,33 132,0 1,32 133 1,33 136 1,36

 МВА РПН

ΔРхх

№ ΔQхх

МВА РПН

ΔРхх

№ ΔQхх

МВА РПН

110 кВ

10 кВ 220 2,20 0,00 216,00 2,16 0,00 215,0 82,34 0,00 216 2,16 0,00 214 2,14 0,00 234 2,34 0,00 238 2,38 0,00

ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак

Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр

яч.2 4,2 0,042 4,2 0,04 4,30 0,04 4,30 0,04 4,2 0,04 4,30 0,04 5,30 0,05

яч.5 27,3 0,273 27,2 0,27 27,50 0,28 27,50 0,28 27,6 0,28 29,00 0,29 35,60 0,36

яч.6 0,0 0,000 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

яч.7 74,7 0,747 74,1 0,74 73,20 0,73 73,10 0,73 72,6 0,73 75,00 0,75 74,80 0,75

яч.8

106 1 0 106 1 0 105 1 0 105 1 0 104 1 0 108 1 0 116 1 0

яч.9

яч.10 2,8 0,03 2,8 0,03 2,8 0,03 2,8 0,03 2,8 0,03 2,80 0,03 2,90 0,03

яч.11 63,9 0,64 64,0 0,64 62,3 0,62 61,8 0,62 61,2 0,61 63,20 0,63 65,10 0,65

яч.12 83,7 0,84 81,0 0,81 78,2 0,78 74,0 0,74 71,4 0,71 74,20 0,74 78,10 0,78

яч.15 8,0 0,08 7,7 0,08 7,5 0,08 7,8 0,08 7,6 0,08 8,20 0,08 8,60 0,09

158 2 0 156 2 0 151 2 0 146 1 0 143 1 0 148 1 0 155 2 0

Т 1 Т 2 Т1 Т2 Т1 Т2 Т1 Т2 Т 1 Т 2 Т1 Т2 Т1 Т2

110кВ

10 кВ 10,9 11,1 10,9 11 10,8 11,1 10,8 11 10,7 10,9 10,7 10,9 10,8 10,7

0,000 + j 0,007 0,000 + j 0,007 3,937 + j 68,891 0,000 + j 0,007 0,000 + j 0,007 0,001 + j 0,011 0,001 + j 0,011

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00

яч.3

яч.14

1С 10 кВ

АЗПТ-1 

Промпредприятия 

ЭШП-2

Солид 

СВ 1С-2С 

Итого 1С 10 кВ:

2С 10 кВ

СР 2С-1С 

ЭШП-3

Декра 

Южный 

АЗПТ-2

Итого 2С 10 кВ:

Батарея СК, МВАр №

Батарея СК, МВАр №

№ 1

№ 2

№

№

Δ Рпер + Δ jQпер

Напряжение 

на шинах

Положение 

анцапф

Постоянные 

потери

Форма № 3                                                  КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС 110 кВ РОДИОНОВСКАЯ              Дата   21.12.2022
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Итого:

Название ЛЭП и фидеров

Переменные потери в 

трансформаторах,                                              

МВА



0,001 + j 0,019 0,001 + j 0,019 0,001 + j 0,019 0,001 + j 0,019 0,001 + j 0,018 0,001 + j 0,019 0,001 + j 0,019

+ j + j + j + j + j + j + j

+ j + j + j + j + j + j + j

Uк,% ΔPкз, МВт 0,85 + j 0,10 0,83 + j 0,10 84,95 + j 68,98 0,84 + j 0,10 0,83 + j 0,10 1,02 + j 0,10 1,03 + j 0,10

Т-1 10,5 0,06 1,38 + j 0,11 1,36 + j 0,11 1,36 + j 0,11 1,35 + j 0,11 1,34 + j 0,11 1,35 + j 0,11 1,38 + j 0,11

Т-2 10,5 0,06 + j + j + j + j + j + j + j

+ j + j + j + j + j + j + j

2,23 + j 0,21 2,19 + j 0,21 86,31 + j 69,09 2,19 + j 0,21 2,17 + j 0,21 2,37 + j 0,21 2,41 + j 0,21

Δ Рпер + Δ jQпер

Δ Рпер + Δ jQпер

Δ Рпер + Δ jQпер

S№T1

S№T2

S№T3

S№T4

SS

Замер провел

ПРИМЕЧАНИЕ:                            + направление потока к шинам п/ст                                                 - направление потока от шин п/ст                          
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Переменные потери в 

трансформаторах,                                              

МВА



ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак

Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр

11,2 1,24 12 1,31 12,1 1,33 12,5 1,39 12,8 1,42 13,2 1,51 13,3 1,45 13,5 1,47 13,7 1,48 14 1,49

105 1,05 109 1,09 111 1,11 125 1,25 129 1,29 130 1,30 133 1,33 136 1,36 140 1,40 142 1,42

15,4 1,69 15,6 1,85 18 1,9 19,8 2,12 22,4 2,25 25,2 2,48 24,8 2,41 24,5 2,35 22,1 2,29 20 2,21

144 1,44 150 1,50 202 2,02 210 2,10 219 2,19 245 2,45 239 2,39 231 2,31 226 2,26 221 2,21

249 2,49 0,00 259 2,59 0,00 313 3,13 0,00 335 3,35 0,00 348 3,48 0,00 375 3,75 0,00 372 3,72 0,00 367 3,67 0,00 366 3,66 0,00 363 3,63 0,00

ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак

Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр

6,80 0,07 9,00 0,09 10,20 0,10 14,50 0,15 18,00 0,18 18,30 0,18 17,90 0,18 16,50 0,17 12,50 0,13 10,80 0,11

39,50 0,40 45,30 0,45 46,50 0,47 46,50 0,47 47,20 0,47 35,40 0,35 42,50 0,43 52,00 0,52 51,00 0,51 50,00 0,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78,20 0,78 80,00 0,80 85,40 0,85 89,00 0,89 91,00 0,91 92,00 0,92 93,50 0,94 94,20 0,94 95,30 0,95 96,00 0,96

125 1 0 134 1 0 142 1 0 150 2 0 156 2 0 146 1 0 154 2 0 163 2 0 159 2 0 157 2 0

2,90 0,03 3,00 0,03 3,00 0,03 3,00 0,03 3,00 0,03 3,00 0,03 3,00 0,03 3,10 0,03 3,10 0,03 3,20 0,03

67,20 0,67 68,2 0,68 78,20 0,78 95,20 0,95 114,00 1,14 120,00 1,20 117,00 1,17 119,00 1,19 115,00 1,15 111,00 1,11

82,30 0,82 85,8 0,86 86,3 0,86 89,1 0,89 91,4 0,91 93,0 0,93 94,1 0,94 93,8 0,94 94,2 0,94 94,0 0,94

8,90 0,09 9,60 0,10 12,00 0,12 27,00 0,27 39,00 0,39 50,00 0,50 51,00 0,51 48,00 0,48 42,00 0,42 19,00 0,19

161 2 0 167 2 0 180 2 0 214 2 0 247 2 0 266 3 0 265 3 0 264 3 0 254 3 0 227 2 0

Т1 Т2 Т 1 Т 2 Т1 Т2 Т1 Т2 Т1 Т2 Т 1 Т 2 Т1 Т2 Т1 Т2 Т1 Т2 Т 1 Т 2

10,7 10,8 10,7 10,9 10,8 10,8 10,6 10,7 10,5 10,7 10,6 10,7 10,6 10,7 10,5 10,7 10,6 10,8 10,7 10,8

0,001 + j 0,012 0,001 + j 0,012 0,001 + j 0,013 0,001 + j 0,016 0,001 + j 0,017 0,001 + j 0,018 0,001 + j 0,019 0,001 + j 0,019 0,001 + j 0,021 0,001 + j 0,021

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00



0,001 + j 0,022 0,001 + j 0,024 0,002 + j 0,043 0,003 + j 0,046 0,003 + j 0,050 0,004 + j 0,063 0,003 + j 0,060 0,003 + j 0,056 0,003 + j 0,054 0,003 + j 0,051

+ j + j + j + j + j + j + j + j + j + j

+ j + j + j + j + j + j + j + j + j + j

1,06 + j 0,10 1,10 + j 0,10 1,12 + j 0,10 1,26 + j 0,11 1,30 + j 0,11 1,32 + j 0,11 1,35 + j 0,11 1,38 + j 0,11 1,42 + j 0,11 1,44 + j 0,11

1,46 + j 0,11 1,52 + j 0,11 2,04 + j 0,13 2,12 + j 0,14 2,21 + j 0,14 2,47 + j 0,15 2,41 + j 0,15 2,33 + j 0,15 2,28 + j 0,14 2,23 + j 0,14

+ j + j + j + j + j + j + j + j + j + j

+ j + j + j + j + j + j + j + j + j + j

2,52 + j 0,21 2,62 + j 0,22 3,16 + j 0,24 3,38 + j 0,24 3,51 + j 0,25 3,78 + j 0,26 3,75 + j 0,26 3,70 + j 0,26 3,69 + j 0,25 3,66 + j 0,25



ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак

Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр

14,2 1,51 13,7 1,47 12,5 1,39 11 1,01 10,7 0,99 10,4 0,97 10 0,95

144 1,44 139 1,39 125 1,25 121 1,21 118 1,18 110 1,10 101 1,01

20,4 2,29 20,1 2,24 19,8 2,1 19,2 2,01 18,9 1,95 17,9 1,89 17,2 1,82

222 2,22 220 2,20 214 2,14 208 2,08 199 1,99 184 1,84 177 1,77

366 3,66 0,00 359 3,59 0,00 339 3,39 0,00 329 3,29 0,00 317 3,17 0,00 294 2,94 0,00 278 2,78 0,00

ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак ток ± акт ± реак

Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр Амп МВт МВАр

9,50 0,10 8,40 0,08 7,20 0,07 6,90 0,07 6,80 0,07 6,60 0,07 6,60 0,07

51,00 0,51 42,00 0,42 38,00 0,38 27,80 0,28 26,30 0,26 25,10 0,25 24,90 0,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97,10 0,97 94,50 0,95 92,10 0,92 89,00 0,89 84,50 0,85 81,00 0,81 79 0,79

158 2 0 145 1 0 137 1 0 124 1 0 118 1 0 113 1 0 111 1 0

3,20 0,03 3,20 0,03 3,20 0,03 3,20 0,03 2,90 0,03 2,50 0,03 2,40 0,02

104,00 1,04 98,00 0,98 94,00 0,94 90,10 0,90 92,00 0,92 93,10 0,93 94,20 0,94

96,2 0,96 101,0 1,01 106,2 1,06 111,4 1,11 108,2 1,08 98,2 0,98 90,0 0,90

18,00 0,18 14,20 0,14 11,20 0,11 8,20 0,08 8,10 0,08 8,10 0,08 8,20 0,08

221 2 0 216 2 0 215 2 0 213 2 0 211 2 0 202 2 0 195 2 0

Т1 Т2 Т1 Т2 Т1 Т2 Т 1 Т 2 Т1 Т2 Т1 Т2 Т1 Т2

10,7 10,8 10,7 10,8 10,8 10,8 10,8 10,9 10,8 10,9 10,8 11 10,8 11

0,001 + j 0,022 0,001 + j 0,020 0,001 + j 0,016 0,001 + j 0,015 0,001 + j 0,015 0,001 + j 0,013 0,001 + j 0,011

17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00



0,003 + j 0,052 0,003 + j 0,051 0,003 + j 0,048 0,003 + j 0,045 0,002 + j 0,042 0,002 + j 0,036 0,002 + j 0,033

+ j + j + j + j + j + j + j

+ j + j + j + j + j + j + j

1,46 + j 0,11 1,41 + j 0,11 1,26 + j 0,11 1,22 + j 0,11 1,19 + j 0,10 1,11 + j 0,10 1,02 + j 0,10

2,24 + j 0,14 2,22 + j 0,14 2,16 + j 0,14 2,10 + j 0,14 2,01 + j 0,13 1,86 + j 0,13 1,79 + j 0,12

+ j + j + j + j + j + j + j

+ j + j + j + j + j + j + j

3,69 + j 0,25 3,62 + j 0,25 3,42 + j 0,24 3,32 + j 0,24 3,20 + j 0,24 2,97 + j 0,23 2,81 + j 0,22


