
январь 2024г.

№ п/п Наименование объекта

Время и дата 

начала 

прекращения

Время и дата 

восстановления 

режима

январь 2024г.

№ п/п Наименование объекта
Наименование 

участка
Дата ввода в ремонт

Дата вывода из 

ремонта
Работы 

1 ТП-1406 "Агролесхоз" 6/0,4кВ Тавда 09.01.2024 09.01.2024
2024 Осмотр и ревизия: Силовой трансформатор 

1000 кВА – 1шт.

2 ТП-1479 "Речфлот"  6/0,4 кВ Тавда 10.01.2024 10.01.2024

Осмотр и ревизия : приборы учета -10шт., 

Рубильник  РПС с приводом – 2шт., Авт. 

выключатель А3726УФЗ 250 А – 3шт., Кнопка 

ПКЕ 210 – 1шт., ШРА (шинопровод) – 1шт.

3 КТП-7 "Дарсети"  6/0,4 кВ Тавда 11.01.2024 11.01.2024

Осмотр и ревизия : Силовой трансформатор 1000 

кВА – 1шт., Авт. выключатель А3726УФЗ 100 А 

– 1шт.

4 КТП-7 "Дарсети"  6/0,4 кВ Тавда 12.01.2024 12.01.2024
Осмотр и ревизия : Силовой трансформатор 1000 

кВА – 1шт., Светильник НСП 1х100 – 7шт.

5 ТП-1484 "ДОФ"  10/0,4 кВ Тавда 15.01.2024 15.01.2024
Осмотр и ревизия : Авт. выключатель А3726УФЗ 

100 А – 1шт., Кнопка ПКЕ 210 – 1шт.

6
ТП-2 "ИСУ" и КТПН-(ЦРП-2) 

"УЗСМ"  6/0,4 кВ
Ирбит 16.01.2024 16.01.2024

Осмотр и ревизия : Силовой трансформатор 320 

кВА – 1шт., Рубильник  РПС с приводом – 2шт., 

Опора дерево по 0,4 кВ – 5шт., Кнопка ПКЕ 210 – 

1шт., Выключатель освещение – 1шт.

7
КТПН-1396 "Тароремонтный" 6/0,4 

кВ
Тавда 17.01.2024 17.01.2024

Ревизия и ремонт : Силовой трансформатор 400 

кВА – 1шт., РЛНД 10/400 – 1шт., Выключатель 

нагрузки РВП-10УМ 400А с приводом – 1шт., 

Авт. выключатель А314 300 А – 1шт

8
КТПН-1396 "Тароремонтный" 6/0,4 

кВ
Тавда 18.01.2024 18.01.2024

Ревизия и ремонт : Авт. выключатель А3726УФЗ 

40 А – 2шт., Кнопка ПКЕ 210 – 1шт., 

Выключатель освещения – 1шт., Светильник НСП 

1х100 – 3шт., ШРА (шинопровод) – 1шт.

9 КТП ТВ250 "М. Горького 51а" Тавда 19.01.2024 19.01.2024

Ревизия и ремонт : Силовой трансформатор 400 

кВА – 1шт., РЛНД 10/400 – 1шт., Выключатель 

нагрузки РВП-10УМ 400А с приводом – 1шт.

10 КТП ТВ250 "М. Горького 51а" Тавда 22.01.2024 22.01.2024

Ревизия и ремонт : Авт. выключатель А314 300 А 

– 1шт., Авт. выключатель А3726УФЗ 40 А – 2шт., 

Кнопка ПКЕ 210 – 1шт., Выключатель освещения 

– 1шт., Светильник НСП 1х100 – 3шт., ШРА 

(шинопровод) – 1шт.

3. Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов ООО "Гелиос" с указанием 

сроков.  

Объем недопоставленной ТСО  в результате аварийных отключений электрической энергии в 

в первом квартале - 0 МВт*ч, квартал текущий.

итого, за 2024 год: 0,0 МВт*ч по всем авариям.

январь - нет аварий

Противоаварийные мероприятия

не требуются

Техническое состояние сетей ООО "Гелиос" 2024 год.

1. Данные об аварийных отключениях первый, второй, третий квартал:

2. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии



11
ЦРП 6кВ "Стеклозавод" и ТП-1"ИСЗ"  

6/0,4 кВ
Ирбит 23.01.2024 23.01.2024

Осмотр и ревизия : Силовой трансформатор 1000 

кВА – 2шт.. Рубильник  РПС с приводом – 2шт., 

Выключатель освещения – 1шт.

12
ЦРП 6кВ "Стеклозавод" и ТП-1"ИСЗ"  

6/0,4 кВ
Ирбит 24.01.2024 24.01.2024

Осмотр и ревизия : Силовой трансформатор 630 

кВА – 1шт., Опора дерево по 0,4 кВ – 5шт., 

Кнопка ПКЕ 210 – 1шт.

13
КТП-3009 "Мебельная фабрика"  6/0,4 

кВ
Ирбит 25.01.2024 25.01.2024

Осмотр и ревизия: приборы учета – 9 шт., 

Выключатель освещения – 1шт.

14 КТП-400 6/0,4 кВ  3145 "Советская" Ирбит 26.01.2024 26.01.2024
Осмотр и ревизия: приборы учета -3шт., Кнопка 

ПКЕ 210 – 1шт., Выключатель освещения – 1шт.

15 КТП 3890 "Поворот" Ирбит 29.01.2024 29.01.2024

Ревизия и ремонт : Силовой трансформатор 250 

кВА – 1шт., РЛНД 10/400 – 1шт., Выключатель 

нагрузки РВП-10УМ 400А с приводом – 1шт.

16 КТП 3890 "Поворот" Ирбит 30.01.2024 30.01.2024

Ревизия и ремонт : Авт. выключатель А314 300 А 

– 1шт., Авт. выключатель А3726УФЗ 40 А – 2шт., 

Кнопка ПКЕ 210 – 1шт., Выключатель освещения 

– 1шт., Светильник НСП 1х100 – 3шт., ШРА 

(шинопровод) – 1шт.

17 ТП-3673«База ДСПМК» 31.01.2024 31.01.2024

Осмотр и ревизия : приборы учета -16шт., 

Рубильник  РПС с приводом – 2шт., Авт. 

выключатель А3726УФЗ 250 А – 3шт., Кнопка 

ПКЕ 210 – 1шт., ШРА (шинопровод) – 1шт.

18 ТП-7714 СНТ "Авиатор" Арамиль 15.01.2024 15.01.2024
Замена автоматического выключателя, ф. "Проезд 

3-4"

19 ТП-7714 СНТ "Авиатор" Арамиль 24.01.2024 24.01.2024
Высоко-вольтные испытания силового 

трансформатора


